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УТВЪРДИЛ              
 
ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 
 

ПРОТИВОПОЖАРНА НАРЕДБА 
 
 

За обезпечаване на противопожарната охрана 
в  СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ” - ПЛОВДИВ 

 На основание Наредба № 8121з-647от 01.10.2014г. за правилата и 
нормите за  пожарна  безопасност експлоатация.на обектите  

 
 

НАРЕЖДАМ : 
 

1.Педагогическият и непедагогически персонал  и временно пребиваващите лица да 
спазват установените с тази наредба  правила, заповедите и инструкциите противопожарните 
изисквания в училището. 

 
2.Преди постъпване на работа всеки работник и служител да бъде инструктиран по 

въпросите на пожарната безопасност. 
 
3.В края на работното време всеки служител /работник/ е длъжен да провери и остави в 

пожаробезопасно състояние своето работно място. 
 
4.След приключване на работното време електрическите инсталации - силова и 

осветителна /без дежурното осветление и денонощни потребители/ в обекта се изключват. 
 
5.На територията на училището, всички помещения и спомагателни сгради да се 

поддържат в добър порядък и системно се почистват от отпадъци, които да се събират на 
определени пожаробезопасни места. 

 
6.Към всички съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обекта да се 

осигуряват и поддържат пътища и свободни места. 



 
7.В коридорите, изходите и стълбищата да не се складират материали и оборудване. 
8.Всички пътища и изходи за евакуация трябва да са свободни за осигуряване на 

безпрепятствено напускане на сградата. 
 
9.Противопожарните уреди и съоръжения, с които е оборудвано училището, трябва да се 

поддържат в изправност и готовност за действие. 
 
10.Евакуационното осветление, схемите за евакуация, указателните табели и други 

подобни винаги да бъдат изправни и в необходимата наличност. 
 
11.Да се възпрепятства чрез заключване свободния достъп до сутеренните и 

техническите помещения, които не се използват постоянно. 
 
12.Електрическите инсталации и електрооборудване, трябва да се поддържат в 

техническо състояние, осигуряващо тяхната пожаробезопасна експлоатация. 
 
13.Отоплителните и вентилационните  съоръжения на училището да се устройват и 

експлоатират при спазване на  съответните нормативни актове и технически изисквания, 
установени за тяхното производство, монтаж и използване. 

 
14.Всяко изменение на функционалното предназначение на помещенията да се съгласува 

с органите на 04 РСПБЗН. 
 
15.При възникване на запалване или пожар, незабавно да се уведоми Противопожарната 

служба на тел. 112, след което да се започне евакуацията на хората и гасенето на пожара с 
наличните уреди и съоръжения. 

 
16. С настоящата Наредба да се запознае педагогическият и непедагогически персонал, а 

към нарушителите да се прилагат административно наказателни мерки. 
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 УТВЪРДИЛ             
 
ДИРЕКТОР............................... 
                 /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 
 
                                                            

 ПРАВИЛА 
 

за пожарна  безопасност  на територията на 
СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ”– гр . Пловдив 

 
 

   Правилата за пожарна безопасност се издават на основание 
чл.9, ал. 1, т. 1  от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г . 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

1. За пожарната безопасност на СУ ”НАЙДЕН ГЕРОВ”отговарят: 
-    Директорът на училището  
-    Отговорникът по пожарна безопасност и по безопасност и здраве при работа 
Същите са длъжни да предприемат своевременно необходимите мерки срещу 

нарушителите на настоящите правила и противопожарните изисквания. 
 
2. Директорът на училището изгражда противопожарни ядра и назначава отговорници 

за поддържане в изправност на противопожарно оборудване (противопожарни хидранти, 
вътрешни пожарни кранове, подръчна противопожарна техника, ПИС и др.). 

 
3. Длъжностните лица и персонала изпълняват задълженията си по пожарна 

безопасност съгласно издадените инструкции, правила, планове и заповеди на Директора на 
училището, определящи противопожарния режим. 

 
4. Педагогическият и непедагогически персонал на училището  е длъжен да знае и 

строго да спазва правилата за пожарна безопасност на работните си места и да контролира 
тяхното спазване от страна на посетителите, като при откриване на нарушения да предприема 
мерки за отстраняването им и информира Директора на училището или заместниците му. 
Новопостъпилите задължително преминават встъпителен, а останалите периодичен  
противопожарен инструктаж за действие с наличната противопожарна техника и спазване на 
противопожарните правила. 



 
 

II. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА,  
СГРАДИТЕ И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ 

 
 

УЧЕБНИ СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ 
1 . Да не се допуска задръстване със материали на   входовете , изходите , коридорите  към 
складовете и обслужващите помещения. 

 
2 . Производствените, ремонтните, обслужващите и административни помещения , класни 
стаи, кабинети, ежедневно да се почистват от горими и др. производствени отпадъци, които 
се изнасят извън сградата на определени пожаробезопасни места. 

 
3 . Изменението на функционалното предназначение на стаите и другите помещения да става 
само със съответна документация, съгласувана с районната служба за пожарна и аварийна 
безопасност и утвърдена по съответния ред. 

 
4 . Плана за евакуация да се постави на видни места, а служителите  да бъдат запознати със 
задълженията им при пожар. 

 
5 . Да не с допускат лица да извършват дейност, без необходимата квалификация и съответен 
документ. 

 
6 .Помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и 
количеството се определят съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а 
разполагането и обозначаването им се извършват в съответствие с Наредба РД-07/8 от 
20.12.08г. Противопожарните уреди и съоръжения ( ВПК, пожарогасители) да се ползуват по 
предназначение. 
       
7 . На всички врати към  помещенията и складовете  на сградата се поставят табели  съгласно 
действащите стандарти. 
 
8 . Гардероби и шкафове за дрехи се разполагат само в определените за целта помещения, 
канцеларии . 
 
9 . Забранено е тютюнопушенето в училището и прилежащите му територии. 
 
10 . При необходимост от извършване на огневи работи да се спазва издадената от мен 
заповед. 
 
    ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 
 

 
1. Обслужването на техническото оборудване и електрически инсталации да се извършва от 
лица, имащи необходимата правоспособност, като се спазват съответните инструкции за 
безопасна работа. 
2. Всички видове ремонти  - планови и извън планови по техническото оборудване и 
електрическите инсталации, да се извършват в съответствие с ПУЕУ и инструкциите на 
завода производител. 



3. При експлоатацията , ремонта и поддържането на ел. инсталации, уреди,  и съоръжения  не 
се разрешава:   

- използването на ел.инсталации за включване на ел.печки, кафеварки и др.  
- използване на нестандартни и неизправни електроинсталации, ключове, 

разклонители, щепсели и др.; 
- оставяне на електросъоръженията и електрическите уреди (без дежурното и 

евакуационното осветление) под напрежение след работа; 
- устройване на допълнителни електрически инсталации без становище от районната 

служба за пожарна и аварийна безопасност. 
 
4.Всички неизправности в ел. инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат 
искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабели и проводници, отказ на 
автоматични системи за управление се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно се 
спират от експлоатация. 
 
5.След приключване на работния ден ел. захранването се изключва на определените места с 
моя заповед с  прекъсвачи, с изключение на  денонощните  ел. потребители. 
 
6.Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградите и помещенията се устройват и 
експлоатират при спазване сътветните нормативни актове и технически изисквания, 
установени за тяхното производство, монтаж  и използване. 
 
7.За миене и обезмасляване на изделия и детайли се използуват негорими съставки, пасти и 
други пожаробезопасни материали и инсталации. 
 
8.Взривоопасните и горимите изходни суровини за боядисване, миене и за други цели се 
доставят в готов вид. Смесването им се извършва в отделни помещения или на открити 
площадки , при спазването  на изискванията за ПБЗН. 
 
 9.Разлетите или разсипаните взриво- и пожароопасни вещества и материали се събират и 
почистват незабавно. 
 
10.Празните съдове от използувани взривоопасни вещества и материали се държат плътно 
затворени и се съхраняват извън пройзводствените помещения, на специално определени 
площадки,защитени от прякото действие на слънчевите лъчи. 
 
11. Евакуационното осветление да се проверява ежемесечно и да се подържа в изправност.  

       
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА   СИСТЕМА 

 
1. За обслужване и подържане на ПИС , монтирана в училището, се сключва договор със 
специализирана организация и се назначава със заповед отговорно лице, което да наблюдава 
техническото и състояние. 
2.Съгласно Инструкцията и Справочника по противопожарна автоматика на ПИС  се 
извършват проверки, отнасящи се до изправноста на основния и резервен източник на 
електрозахранване,  на линейната и кабелна мрежа, състоянието на известители, приемно 
устройство и др. Проверките се отразяват в дневник(портоколи) по образец. 
3.Забраняват се всякакви преустройства на ПИС без съгласуване с районната служба за 
ПБЗН. 
 



4.Длъжностните лица и обслужващия персонал от училището се запознават с инструкцията 
за действие при сигнал, разработена от завода производител. 
5. Ремонтната дейност по монтираната ПИС и ПГС се извършва само от специализираната 
организация, която е поела абонаментния сервиз.   
 

III. ПОДГОТОВКА НА СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ” ЗА УСПЕШНИ 
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И СПАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Под подготовка на СУ „Н. Геров” за успешни пожарогасителни и спасителни действия да 
се разбира: 

- Поддържането в постоянна техническа изправност на системата за 
пожароизвестяване , подръчните  противопожарни уреди, ПХ, ВПК, ПИС. 

- Създаване на условия и организация за бърза и безопасна евакуация на хора, стоки и 
автомобили и ограничаване разпространението на евентуално възникнал пожар; 

- Подготовка на персонала за самостоятелни и успешни действия и екипирането им с 
необходимите защитни средства. 
2. Противопожарните оборудвания, не могат да се използват за други цели, освен за прякото 
им предназначение. 
3. Противопожарните уреди и съоръжения се проверяват съгласно указанията, дадени в 
тяхната техническа документация. За резултатите от проверките се съставят протоколи и се 
водят съответни дневници. 
4. За училището като цяло се организират и обучават за действие противопожарни ядра(по 
програма утвърдена от управителя), което изпълнява следните задачи: 

- Осъществява контрол за спазване на противопожарните правила във фирмата; 
- Поддържа в постоянна изправност противопожарните уреди и съоръжения за 

пожарогасене; 
- Бързо съобщава на противопожарните поделения в случай на пожар, незабавно взема 

мерки за евакуация на хората и започва първоначални гасителни действия; 
-  Посрещат и оказват  помощ на противопожарните поделения; 
- След приключване на пожарогасителните действия установява пост за наблюдение, 

прибира уредите и съоръженията използвани при пожар, проверява ги, привежда ги в 
изправност и ги поставя на дежурство на определените места; 

 

5. Всеки служител , забелязал пожар е длъжен незабавно да съобщи на тел.112 и  
в        4РС ПБЗН , да уведоми Директора и да се включи в спасителните и гасителни 
действия. 

 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   
 

1. Противопожарните правила да се доведат до знанието на служителите и 
обслужващия персонал за изпълнение.  

2. Контрол по изпълнението и спазването на настоящите правила се възлага на зам.- 
директорите на смяна и на  отговорника по пожарна безопасност на СУ „Н. Геров” . 
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e-mail: schoolbox@naidengerov-pd.org 

 

                                                                      
 
 УТВЪРДИЛ              
 
ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВ/ 
  
                     

ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ 
 

На СУ”НАЙДЕН ГЕРОВ” - гр . Пловдив 
На основание на чл.9, ал. 1, т . 1 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г.  

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Пожарната  безопасност да се организира и осигурява при активно съдействие на целия 
личен състав. 
2. Лицето отговарящо за осигуряване на пожарната безопасност е длъжно: 
Да подготви документите по организацията на пожарната  безопасност в обекта. 
Да ги разпространи по длъжностни лица и контролират наличността и изпълнението им. Да 
извършва инструктажа и противопожарната подготовка на личния състав. 
3. Огневите работи на непостоянните за целта места да се извършват задължително: 
     -След издаване от Директора на “акт за извършване на огневи работи на временни места”. 
     -От правоспособен заварчик,. 
     -С изправни уреди и съоръжения. 
     -Стриктно спазване на необходимите мерки за обезопасяване на района на огневите 
работи по време и след провеждането им, съобразно акта за извършване на огневи работи на 
временни места. 
4. Всички отоплителни  и нагревателни уреди и съоръжения да са изправни, стандартни с 
правилен монтаж и експлоатация  съобразен с инструкциите на предприятието производител. 
Работа с тях /зареждане, запалване, включване и други/ да се прави само и единствено от 
назначен отговорник. Наличността, изправността, местонахождението и пожаробезопасната 
експлоатация да се контролират от лицето отговарящо за  осигуряване на пожарната 
безопасност и нещатния щаб за ръководство на действията на ръководния и технологичния 
състав и на работниците при ликвидиране на пожари, аварии и свързаните с тях 
опасности  . Същите да са предварително инструктирани. 
5. В помещенията с не денонощен режим, да се създадат условия за изключване 



на електрическото захранване без денонощните консуматори само от определени и 
упълномощени лица по строго определен ред. 
6. Да се провежда своевременна противопожарна подготовка, която да включва целия личен 
състав и контролирана  от лицето отговарящо за осигуряване на пожарната безопасност, а 
именно: 
    -Провеждане на различните видове инструктажи 
    -Работата с противопожарните уреди и съоръжения 
    -Разучаване на действията в следствие на изпълнение на плановете за евакуация и при 
пожар или авария 
    -При прекъсване на дейността в извън работно време да се вземат мерки от персонала  на 
всички нива, с цел недопускане на инциденти.  
7.Всички противопожарни уреди и съоръжения поставени на дежурство: 
- Да съответстват като брой и вид, съгласно нормативните изисквания 
- Да са изправни и обозначени 
- Да им се осигури периодична поддръжка 
- Правилно да се съхраняват и да се зачислят на конкретни длъжностни лица. 
8.Във връзка с пожаробезопасната експлоатация и създаване на строг противопожарен ред е 
необходимо задължително да се спазват следните конкретни изисквания:  
- Всички горими отпадъци да се съхраняват на определени за целта места. 
- Да се поддържат в изправност евакуационните пътища и изходи. 
- Да се осигури постоянен достъп до електрически табла, вътрешните противопожарни 
кранове, уреди и други. 
- Да не се изменя функционалното предназначение и оборудване без наличие на проектно 
решение, съгласувано по установения ред. 
- Да се поставят необходимите знаци и табели, съгласно Наредба РД -07/8 от 20.12.08г. 
- Да не се нарушава защитното изпълнение на машини и съоръжения, в частност 
използването на нестандартни електрически предпазители. 
- Да не се допуска работата на лица не притежаващи необходимата квалификация при работа 
с машини и съоръжения имащи пряко отношение по пожарната безопасност 
- Да не се оставят без наблюдение работещи /включени/ уреди, машини с съоръжения.          
 Настоящата Инструкция да се направи достояние на целия личен състав.             
  Изпълнението и указанията в Инструкцията са задължителни както за целия личен състав, 
така и за временно пребиваващите на територията на обекта.            
За неуредени по тази инструкция взаимоотношения се ползват нормативните документи 
регламентиращи пожарната  безопасност в  Република България. 
 Нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност. 
 В случаите на запалване, авария или пожар, незабавно се уведомява 04 РСПБЗН -   Пловдив  
на телефон 112 и се действа съгласно “Плана за действие на ръководния 
персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и аварии” и “Плана за евакуация”.   
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УТВЪРДИЛ 
ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 

 
И Н С Т Р У К Т А Ж 

ПО ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ 
НА НОВОПОСТЪПИЛИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ 

 
       Заповедите на директора, относно тютюнопушенето и ползването на ел. нагревателни 
уреди, подпомагат и насочват работниците и служителите, с цел да се постигнат най- добри 
резултати в пожаропрофилактичната дейност. Тютюнопушенето е забранено на територията 
на училището – сгради и прилежащи територии. В началото на учебната година директорът 
издава заповед, определяща вида на отоплението, вида на отоплителните и нагревателни 
уреди , техните места и отговорниците за тяхната правилна и безопасна експлоатация. 
 На територията на училището има противопожарни уреди, който служат за погасяване 
първоначални запалвания, а не на пожари. 
Разликата между тях е, че  запалването е контролиран процес на горене, при което след 
намесата на човека се погасява. Пожарът е сложен физико-химически процес,който е 
неконтролируем в един от етапите на неговото развитие и в отделни случай отнема човешки 
живот и унищожава материални блага. 
Пожарогасители с огнегасителен прах  са съответно с 6кг и 12кг прах.Действат в следната 
последователност: разкъсва се пломбата, изважда се щифта, натиска се дръжката до край и се 
освобождава за около 8-10 сек., след което дръжката отново се натиска и струята с прах се 
насочва в основата на пламъка. При първото задействане се задействува намиращата се в 
пожарогасителя ампула с азот или СО2, която действува на праха, при второто натискане 
пожарогасителя вече е зареден. Гаси всичко, включително ел. вериги под напрежение.При 
праховите пожарогасители който са постоянно под налягане /с манометър/ ръкохватката се 
натиска само веднъж. 
Пожарогасител с СО2-гаси ел. вериги под напрежение и ценен архив и електроника.Начин на 
действие: скъсва се пломбата,изважда се щифта и се натиска ръкохватката , насочва се 
фунията към огъня. Гаси бои и химикали. За да се избегне т.н студено изгаряне, подавателя 
(фунията) трябва да се държи  за ръкохватката../Характерно е, че в малки помещения при 
изгарянето на СО2 остава СО, който действува задушливо./ На всеки пожарогасител има 



инструкция за работа. Вашата задача при възникване на пожар  е, да сигнализирате на тел.112 
и да започнете гасенето с подръчни средства до идване на противопожарните автомобили, а 
след това да действувате по тяхно разпореждане. 
Важно условие за недопускане на пожар в училище  е и спазването на изискванията за 
извършването на огневи работи, съгласно изискванията на раздел V от  Наредба № 8121з-647 
от 01.10.2014г. Право да извършват заваръчни газорезни и поялни работи имат само 
лица,притежаващи документ за правоспособност  и преминали специален инструктаж по 
ПАБ, придружен с разрешително. 
За нарушения се съставят актове за административно нарушение от служителите на ПБЗН, 
ако не подлежат  на предаване на следствените органи.  
За всеки възникнал пожар или авария да се съобщава на 04 РС ПБЗН  -  гр . Пловдив на 
тел.112 или на тел 160. При извършването на реконструкция, модернизация и ново 
строителство, да се известяват органите на противопожарна охрана за стриктно спазване на 
изискванията на “Противопожарните строително-технически норми”. 
С настоящия инструктаж да бъдат запознати всички работници и служители в училището. 
                                                                      
                                                                               

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 
 

Пожар - 160/ 112 
Бърза помощ - 150/ 112 

Полиция - 166/ 112 
Гражданска защита - 112 
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УТВЪРДИЛ 
 
ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 

 
                                         ПЛАН 

                за евакуация на личния състав, учениците и временно пребиваващите в  
                                          СУ «Найден Геров» - ул. «Кемера» 27 

 
Настоящият план е изготвен на основание чл.9, ал.1, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 
01.10.2014  г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на  обектите.  
 
Планът за евакуация е разработен с цел да се регламентират основните задължения на личния 
състав  за успешно извършване на евакуация на работещите, учениците и временно 
пребиваващите в сградата на училището. 
 
І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧИЛИЩЕТО 
СУ „Н. Геров” прогимназиален и гимназиален етап се намира в р-н”Източен”. Улиците, 
водещи до него дават възможност на свободен достъп на пожарни автомобили. Сградата се 
състои от класни стаи, учебни кабинети, кабинети по учебна практика, физкултурен салон, 
фитнес-зала, административни помечения, работилници, медицински кабинет. 
Съгласно Наредба Із-1971/2009 за  строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар сградата на училището се определя : 
-в зависимост от вида на сградата и помещенията: клас на функционална пожарна опасност 
Ф4; под клас на функционална пожарна опасност Ф4.1 
- в зависимост от обитателите на сградата – категория на обитателите А1. Максимален 
брой присъстващи: персонал и ученици – 520 души 
 
ІІ. РЕД И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА 
1.Обаждане на тел. 112 и на тел.68-17-50, тел. 93-24-64  на 04 РСПБЗН  - всяко длъжностно 
лице забелязало запалване 
2.Съобщаване за запалването на Директора/ отговорника по ПБ/ зам. директора– от 
длъжностното лице, забелязало запалването 
3.Организация на евакуацията – зам. директор / отг. ПБ 
4.Изключване на ел. захранването от главно/ етажно ел. табло – Л. Хорозова 
5.Отваряне на вратите на евакуационните изходи 
-централен изход – дежурна охрана 
-западен изход – чистачка на І етаж: Петранка Асенова, Севда Миланова 
6.Отваряне на вратата за достъп на колите на  Четвърта РСПБЗН – дежурна охрана 



 

 
 
 

 

7.Подаване на сигнал за пожар – 3-минутен прекъснат звън на уч. звънец/ камбана – главен
дежурен учител
8.Гасене на огнището на пожара с уреди за първоначално гасене на пожар –
пожарогасители и    вътрешни пожарни кранове от:

8.1.групите по противопожарна защита
  I група по противопожарна защита
  Ръководител:  Лалка Хорозова

Членове:   1. Фанка Узунова
2. Боян Кандев
3. Камен Калчев
4. Тодор Тасев

  ІІ  група за противопожарна защита
Ръководител:  Нико Костов

Членове:   1. Петранка Асенова
2. Камен Георгиев
3. Емил Кръстанов

  4. Людмил Керанов
Забележка: Членовете на групите по противопожарна защита, които са учители с часове в
момента  на  подаване  на  сигнал  за  пожар,  изпълняват  задължението  си  по  безопасно
извеждане на учениците си от сградата до сборния пункт

  8.2.Чистачки  ,  учители  без  часове,  ЗАС,  технически  секретар,  домакин,  гл.
счетоводител – по нареждане на отг. ПБ или на зам.- директора се включват в гасенето на
пожара

  9.  Учители  и  възпитатели,  които  са  в  час  при  подаване  на  сигнал  за  евакуация,
отговарят за:

  1/   Евакуация  на  учениците  по  класове/  групи  съгласно  евакуационните  схеми  или  по
указани безопасни пътища за евакуация в зависимост от ситуацията

  2/  Проверка  на  фактическото  състояние  на  учениците  след  извеждането  на  сборния
пункт  –учениците  се  проверяват  поименно  по  дневник,  преброяват  се,  установява  се
физическото им състояние

  3/ Докладване    на зам. директора на смяна/ отговорника ПБ за броя на изведените от
всеки клас/ група ученици, за липсващи   ученици

4/ Обаждане на Спешна помощ при необходимост
  10.ЗАС,  технически  секретар,  гл.  счетоводител,  домакин  без  излишен  риск  преди
евакуацията си могат да спасят ценно имущество – печати, документи и др.

  11. Ръководител на  евакуацията  - директор/ зам. директор/ отг. ПБ – организират и
ръководят спасителните действия до пристигането на служителите на 4 РСПБЗН. Той
информира Началника на  РСПБЗН за обстановката/място, размер на пожара, какво гори,
задимяване, има ли застрашени хора и др./ и остава под ръководството и на разположение
на служителите на РСПБЗН

ІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Посоката на движение при евакуация се извършва съгласно утвърдените схеми за евакуация,
поставени по коридорите на училището
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ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 

 
                                         ПЛАН 

                За евакуация на личния състав, учениците и временно пребиваващите в  
                                          СУ «Найден Геров» - ул. «Възход» 26 

 
Настоящият план е изготвен на основание чл.9, ал.1, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10. 
2014  г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на  обектите.  
 
Планът за евакуация е разработен с цел да се регламентират основните задължения на личния 
състав  за успешно извършване на евакуация на работещие, учениците и временно 
пребиваващите в сградата на училището 
 
І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧИЛИЩЕТО 
СУ „Н. Геров” начален етап се намира в р-н”Източен”. Улиците, водещи до него дават 
възможност на свободен достъп на пожарни автомобили.Сградата се състои от класни стаи, 
учебни кабинети, компютърен кабинет, физкултурен салон, пом. дирекция, учителска стая, 
стая на чистачки, стая на охрана, павилион за закуски, зъболекарски кабинет, работилница за 
ремонт и поддръжка. 
Съгласно Наредба Із-1971/2009 за  строително-технически правила и норми за осигуряване 
на бeзопасност при пожар сградата на училището се определя : 
-в зависимост от вида на сградата и помещенията: клас на функционална пожарна опасност 
Ф4; под клас на функционална пожарна опасност Ф4.1. 
- в зависимост от обитателите на сградата – категория на обитателите А1. Максимален 
брой присъстващи: персонал и ученици – 250 души. 
 
ІІ. РЕД И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА 
1.Обаждане на тел. 112 и на тел.68-17-50, тел. 93-24-64   на Четвърта РСПБЗН  - всяко 
длъжностно лице забелязало запалването 
2.Съобщаване за запалването на Директора, зам. директора, на главния дежурен учител – 
от длъжностното лице, забелязало запалване . 
3.Изключване на ел. захранването от главното табло/етажно ел. табло-Л. Хорозова –
домакин. 
4.Организация на евакуацията – зам. директор , главен дежурен учител 
5.Отваряне на вратите на евакуационните изходи 
-централен изход – дежурна охрана 



6.Отваряне на вратата за достъп на колите на Четвърта РСПБЗН – дежурна охрана 
7.Подаване на сигнал за пожар – 3-минутен прекъснат звън на уч. звънец/ камбана – главен  
дежурен учител 
8.Гасене на огнището на пожара с уреди за първоначално гасене на пожар – 
пожарогасители и    вътрешни пожарни кранове от: 
            8.1.Група за противопожарна защита   

Ръководител:  Севдалина Рабчева 
   Членове:   1.Румяна Филипова 
                     2.Милка Михайлова 
                     3. Нели Стоева 

                 4. Ася Ценова  
Забележка: Членовете на групата по противопожарна защита, които са учители с часове в 
момента на подаване на сигнал за пожар, изпълняват задължението си по безопасно 
извеждане на учениците си от сградата до сборния пункт. 
                  8.2.Чистачки , учители без часове  -  по нареждане на зам.- директора/ главния 
дежурен се включват в гасенето на пожара или извеждането на  учениците 
      9. Учители и възпитатели, които са в час при подаване на сигнал за евакуация отговарят 
за: 
      1/  Евакуация на учениците по класове/ групи съгласно евакуационните схеми или по 
указани безопасни пътища за евакуация в зависимост от ситуацията 
       2/ Проверка на фактическото състояние на учениците след извеждането на сборния 
пункт –учениците се проверяват поименно по дневник, преброяват се, установява се 
физическото им състояние 
        3/ Докладване    на зам. директора на смяна/ главния дежурен за броя на изведените от 
всеки клас/ група ученици, за липсващи   ученици  
        4/ Обаждане на Спешна помощ при необходимост 
      10. Без ненужен риск учители/ персонал спасяват ценно имущество 
       11. Ръководител на  евакуацията  - директор/ зам. директор/ главния дежурен – 
организират и ръководят спасителните действия до пристигането на служителите на 04 
РСПБЗН. Той информира Началника на  04РСПБЗН за обстановката/място, размер на 
пожара, какво гори, задимяване, има ли застрашени хора и др./ и остава под ръководството 
и на разположение на служителите на 04РСПБЗН 
 
ІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Посоката на движение при евакуация се извършва съгласно утвърдените схеми за евакуация, 
поставени по коридорите на училището 
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   УТВЪРДИЛ  
 
  ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 
                   
 
 
 

ПЛАН 
за действие при пожар 

в обект: Средно училище „Найден Геров”-гр. Пловдив,  
 ул. „Кемера”27 

 
І. Последователност на действията при пожар 
1. Съобщаване за възникнал пожар; 
1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава 

на тел. 112 или 160 и на  Директора, зам. директора. 
1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното: 
а) длъжност и фамилия; 
б) наименование на обекта; 
в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. 
2. При постъпване на сигнал за пожар към Директора, същият известява в зависимост 

от обстановката: 
2.1. Отговорника  по ПБ Диана Гавазова 
2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва: 
а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът; 
б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;  
в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от 

помещения, разположени на по-ниски етажи. 
2.3. Други ведомства – електроразпределителна компания, В и К дружество и др. 



3. Отговорникът  по ПБ или зам. - директорът организират незабавното напускане на 
застрашените лица от зоната (помещението). 

 
II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 

минимум 
1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал 

пожар. 
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожари. 
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след 

приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата. 
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, 

за извършените действия по пожарогасенето и др. 
 
III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар 
1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за 

спешни повиквания и да уведоми Директора /отговорника по ПБ/ зам. директора, както и 
застрашените лица. 

2. Директорът или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на 
организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ/ зам. директора, преценява 
естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация. 

3. Директорът /отговорникът по ПБ/зам. директорът: 
3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане; 
3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта; 
3.3. изключва технологичното оборудване  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  “НАЙДЕН ГЕРОВ” 
гр. Пловдив 4006  ул. „Кемера” №27, 

тел.032/632016, 
e-mail: schoolbox@naidengerov-pd.org 

 

 
 
 

    УТВЪРДИЛ 
 
  ДИРЕКТОР............................... 
                      /АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА/ 
                     
 
 

ПЛАН 
за действие при пожар 

в обект: Средно  училище „Найден Геров”-гр. Пловдив,  ул. „Възход”26 
 
І. Последователност на действията при пожар 
1. Съобщаване за възникнал пожар; 
1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава 

на тел. 112 или 160, и на Диана Гавазова,  зам. директор ; при негово  отсъствие  - на гл. 
дежурен учител на смяна 

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното: 
а) длъжност и фамилия; 
б) наименование на обекта; 
в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. 
2. При постъпване на сигнал за пожар към зам.- директор / гл. дежурен учител на 

смяна, същият известява в зависимост от обстановката: 
2.1. Директорът на училището Сашка Кръстева или отговорника  по ПБ Диана 

Гавазова  
2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва: 
а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът; 
б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;  
в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от 

помещения, разположени на по-ниски етажи. 
2.3. Други ведомства – електроразпределителна компания, В и К дружество и др. 
3. Зам.-директорът или гл. дежурен учител  на смяна организират незабавното 

напускане на застрашените лица от зоната (помещението). 

 

 



II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 
минимум 

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), на  който е 
възникнал пожар. 

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за 
първоначално гасене на пожари. 

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след 
приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата. 

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, 
за извършените действия по пожарогасенето и др. 

 
III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар 
1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за 

спешни повиквания и да уведоми зам.-директора /гл. дежурен учител/, както и застрашените 
лица. 

2. Зам.- директорът  или гл. деж. учител на смяна преценява естеството на опасността 
и взема решение за необходимостта от евакуация. 

3. Зам. директорът  или гл. деж. учител: 
3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане; 
3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта; 
3.3. изключва технологичното оборудване . 

 
 
 
 
 

                                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     



 


